PV-Brandfalle in Australien

® Ende 2012: normative Einflihrung eines ,Feuerwehrschalters”
(Rooftop DC Isolator Switch) auf Drangen von Feuerwehr-
Verantwortlichen nach angeblichen Todesfallen durch PV

® Bis November 2014
= mehr ca. 200 Brandfalle wegen ,Rooftop Switch” nur in

Queensland mit ca. 400 000 Anlagen
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